Порядок подключения (технологического подключения) объектов капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения
	Порядок подключения объектов капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения определен правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 № 644.
	Для получения технического условия на подключение (технологическое присоединение) заказчик направляет в организацию водопроводно-канализационного хозяйства Заявление о подключении (см. образец заявления)  с приложением необходимых документов (см. перечень документов).
	Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, обязана рассмотреть полученные документы и проверить их на соответствие перечню, определить к какому объекту (участку сети) централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения должно осуществляться подключение (технологическое присоединение) и оценить техническую возможность подключения (технологического присоединения).
	В	 случае некомплектности представленных документов организация водопроводно-канализационного хозяйства отказывает заявителю в принятии документов к рассмотрению и в течение 10 рабочих дней после получения таких документов возвращает их заявителю с указанием причин отказа в рассмотрении.
	В течение 14 рабочих дней с даты получения заявления заказчика, организация водопроводно-канализационного хозяйства предоставляет технические условия, либо предоставляет мотивированный отказ в выдаче указанных условий при отсутствии возможности подключения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения вследствие отсутствия свободной мощности (пропускной способности сетей и сооружений) и при отсутствии резерва мощности по производству соответствующего ресурса, необходимых для осуществления холодного водоснабжения и (или) водоотведения.
	Техническое условие на подключение (технологическое подключение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения должно содержать следующие сведения:
- Срок действия технического условия: в течение 3-х лет.
- Срок подключения заявленного объекта к сетям водоснабжения: в течение 3-х лет.
- Точка подключения к централизованным сетям водоснабжения: адрес.
- Предельная свободная мощность существующих сетей: 0,25 МПа.
- Максимальная нагрузка. 
- Размер платы за подключение (технологическое присоединение). 
	
